
Göteborgs NÖ 

Sotningsdistrikt AB 

Ovädersgatan 14 

418 34 Göteborg 
E-mail: info@goteborgsot.se 

Fastighet mm 

BESIKTNINGSPROTOKOLL 

Utskrivningsdatum 

180405 

Protokollsnummer 

Folionr 

 101207100 18-0212 

 
Agare (namn och postadress) 

Brf Västgötagatan 1-11 

Västgötagat 1-11, Bohusgat 

4 

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) 

HEDEN 21:1 
Adress  

Västgötagat 1-11, Bohusgat 4 

Beskrivning (bostadshus, kontor etc) 

Lägenheter 

Besiktningen avser nybyggnad ändring x 

Sotning 

Byggfirma/kvalitetsansvarig  

Täthetsprovning/besiktning rökkanal, 

avgaskanal, ventilation 

Provningen utförd 

(avslutad) den 

20180313 

Provningen omfattar 

Rökkanal ti l l: Öppna spisar  

Rök eller os i till den undersökta kanalen 

angränsande utrymmen förmärktes förmärktes ej 
Skorstenens 

material  

Tegel 

Skorstenshöjd, 

meter  

 

Över(under)tryck 

Pa 

 

An ränsande 

kanaler 

finns 

Skil'eväggarna till 

angränsande 

kanaler äga 

normal täthet 

visade 

sig 

ej äga  

Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 

5:435 

 

LuftbeharYliogsin 

lation 

FT 
 

Besiktningsdatum  Takskyddsanordningar 
utan erinran 

 

med erinran 

Var  bjälklag 
besiktnin  

Ja 

 

sbart?  

Utlåtande 

 

normal  



10 eldstäder i BRF Västgötagatan 

är sotade 20180313 . 

LGH 519- Öppen spis 

LGH 520- Öppen spis 

LGH 517- Öppen spis   

LGH 516- Kamin 

LGH 514- Kamin 

LGH 512- Öppen spis 

LGH 508- Öppen spis  

LGH 506- Öppen spis 

LGH 504- Braskamin 

LGH 503- Braskamin 

Utan anmärkning . 

 

Protokoll översänt till 

byggnadsnämnd x 

fastighetsägare kvalitetsansvarig 

 

x Eldstäder x rök- t.-kanaler har 

undersökts 

x utan 

erinran 

 
med erinran 

enl. ovan 

 

Anton Nyblom 

Skorstensfejarmästare 


